
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PL - PROGRAMOWANIE NR. SERYJNEGO KOTŁA BIOCLASS iC  

ES - PROGRAMACIÓN NÚMERO DE SERIE EN BIOCLASS iC 

EN - BIOCLASS iC SERIAL NUMBER PROGRAMMING 

FR - PROGRAMMATION DU NUMÉRO DE SÉRIE BIOCLASS iC 

IT - PROGRAMMAZIONE DEL NUMERO DI SERIE BIOCLASS iC 

PT - PROGRAMAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DA BIOCLASS iC 
 

 

 
 

 
 

 

 

1 
ZMIEŃ NAZWĘ pliku „NS0000000000.bin” na numer seryjny kotła. 

RENAME the file "NS0000000000.bin" with the serial number of the boiler. 

RENOMMER le fichier "NS0000000000.bin" avec le numéro de série de la chaudière. 

RINOMINARE il file "NS0000000000.bin" con il numero di serie della caldaia. 
RENOMEAR o arquivo "NS0000000000.bin" com o número de série da caldeira. 

 
“C:\BioClass_NG\Software\BioClass_WIFI\Numero de Serie\NS0000000000.bin” 

NS0000000000.bin NS2099999999.bin NS2099999999.bin 
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Wifi “iConnect” 
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